
EG-Konformitätserklärung
im Sinne der EG-Richtlinien

• Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG geändert durch 93/31/EWG
• Niederspannung 73/23/EWG

Die unten aufgeführten Geräte wurden entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit den o.g. EG-Richtlinien. 
Die angewandten harmonisierten Normen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

AS-Box-M
AS-Box-L
SBU 5000

DIN EN 61000-6-3: 2001

DIN EN 61000-6-2: 2001

DIN EN 50178: 1998-04

Hinweis:
Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne ausdrückliche 
Zustimmung von SMA
• umgebaut, ergänzt oder in sonstiger Weise verändert wird,
• Bauteile, die nicht zum SMA Zubehör gehören, in das Produkt eingebaut werden, 
sowie bei unsachgemäßem Anschluss oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

SMA Technologie AG
Hannoversche Straße 1–5
34266 Niestetal
Tel. +49 561 9522-0
Fax +49 561 9522-100
info@SMA.de
www.SMA.de

Niestetal, den 19.07.2007
SMA Technologie AG

i.V. Jürgen Reekers
(Abteilungsleiter SUP)
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Sunny Backup-System 5000
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Störaussendung:

Störfestigkeit:

Gerätesicherheit:

Die oben bezeichneten Geräte erfüllen zusätzlich folgende Normen: 

• DIN VDE V 0126-1-1: 2006-02
• DIN VDE 0100-410: 2007-6
• DIN VDE 0100-551: 1997-08

xDIN EN 61000-6-1: 2001

xDIN EN 61000-6-4: 2001



EC Declaration of Confomity 
in terms of the Guidelines of the European Community

• Electromagnetic Compliance 89/336/EWG as modified with 93/31/EWG
• Low Voltage Regulation 73/23/EWG

The devices stated below have been developed, constructed and manufactured according to the above mentioned EC 
directives. The applied harmonized standards are shown in the following table.

AS-Box-M
AS-Box-L
SBU 5000

DIN EN 61000-6-3: 2001

DIN EN 61000-6-2: 2001

DIN EN 50178: 1998-04

Note:
This declaration of conformity is not valid any longer,
• if the product is modified, supplemented or changed in any other way,
• components, which are not part of the SMA accessories kit, are integrated in the product, 
as well as in case the product is used or installed improperly.

SMA Technologie AG
Hannoversche Strasse 1–5
34266 Niestetal, Germany
Tel. +49 561 9522-0
Fax +49 561 9522-100
info@SMA.de
www.SMA.de

Niestetal, 19.07.2007
SMA Technologie AG

i.V. Jürgen Reekers
(Head of Department SUP)
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Sunny Backup-System 5000
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Emission:

Immunity:

Safety:

The above mentioned devices furthermore are compliant with the following standards: 

• DIN VDE V 0126-1-1: 2006-02
• DIN VDE 0100-410: 2007-6
• DIN VDE 0100-551: 1997-08

xDIN EN 61000-6-1: 2001

xDIN EN 61000-6-4: 2001



EG-Konformitätserklärung
im Sinne der EG-Richtlinien

• Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG geändert durch 93/31/EWG
• Niederspannung 73/23/EWG

Die unten aufgeführten Geräte wurden entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit den o.g. EG-Richtlinien. 
Die angewandten harmonisierten Normen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

MC-Box-6.3
MC-Box-9.3
MC-Box-12.3

DIN EN 61000-6-3: 2001

DIN EN 61000-6-2: 2001

DIN EN 50178: 1998-04

Hinweis:
Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne ausdrückliche 
Zustimmung von SMA
• umgebaut, ergänzt oder in sonstiger Weise verändert wird,
• Bauteile, die nicht zum SMA Zubehör gehören, in das Produkt eingebaut werden, 
sowie bei unsachgemäßem Anschluss oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

SMA Technologie AG
Hannoversche Straße 1–5
34266 Niestetal
Tel. +49 561 9522-0
Fax +49 561 9522-100
info@SMA.de
www.SMA.de

Niestetal, den 19.07.2007
SMA Technologie AG

i.V. Jürgen Reekers
(Abteilungsleiter SUP)
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Multicluster-Box
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Störaussendung:

Störfestigkeit:

Gerätesicherheit:

Die oben bezeichneten Geräte erfüllen zusätzlich folgende Normen: 

• DIN VDE 0100-410: 2007-6
• DIN VDE 0100-551: 1997-08

xDIN EN 61000-6-1: 2001

xDIN EN 61000-6-4: 2001



EC Declaration of Confomity 
in terms of the Guidelines of the European Community

• Electromagnetic Compliance 89/336/EWG as modified with 93/31/EWG
• Low Voltage Regulation 73/23/EWG

The devices stated below have been developed, constructed and manufactured according to the above mentioned EC 
directives. The applied harmonized standards are shown in the following table.

MC-Box-6.3
MC-Box-9.3
MC-Box-12.3

DIN EN 61000-6-3: 2001

DIN EN 61000-6-2: 2001

DIN EN 50178: 1998-04

Note:
This declaration of conformity is not valid any longer,
• if the product is modified, supplemented or changed in any other way,
• components, which are not part of the SMA accessories kit, are integrated in the product, 
as well as in case the product is used or installed improperly.

SMA Technologie AG
Hannoversche Strasse 1–5
34266 Niestetal, Germany
Tel. +49 561 9522-0
Fax +49 561 9522-100
info@SMA.de
www.SMA.de

Niestetal, 19.07.2007
SMA Technologie AG

i.V. Jürgen Reekers
(Head of Department SUP)
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Emission:

Immunity:

Safety:

The above mentioned devices furthermore are compliant with the following standards: 

• DIN VDE 0100-410: 2007-6
• DIN VDE 0100-551: 1997-08

xDIN EN 61000-6-1: 2001

xDIN EN 61000-6-4: 2001


